-distributie

Daobrogea

E-Distributie Dobrogea SA
Str. Nicol= ¢ lorga nr. 89A,
Constarniia 900587,

CATRE,
COMUNA CIOCARLIA

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrati cu nr. 204033/16.02.2017
pentru obicctvul : PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA CIOCARLIA de la adresa: str.- , nr. -, bl.-,
sc.-, ap.-, localitatea CIOCARLIA, judetul Ialomita

In urma analizidrii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 204033/27.02.2017
fird/cu urmitoarele conditii:

- Utilizarea amplasamentului propus. pentru obiectivul d-voastri, se poate face cu respectarea urmatoarelor condifii:

- Conform HGR 90/2008 - anexa 1 - cap. 3 - Principii pentru realizarea racordarii ansamblurilor rezidentiale

la reteaua de distributie publica, lucrarile de alimentare cu energie electrica se vor realiza in regim de tarif de

racordare pana in punctul de delimitare propus de operatorul de retea si stabilit in functie de optiunca
finanatatorului; :

- Conform HGR 90/2008 - art. 14 solutia de racordare se stabileste de operatorul de retea prin fisa de solutie

sau studiu de solutie;

- solutia de alimentare cu energie electrica implica lucrari in afara incintei zonei rezidentiale, toate avizele

necesare inclusiv acordurile proprietarilor de teren ocupate sau traversate de retelele electrice proiectate,

intra in sarcina finanatatorului zonei rezidentiale;

- se va asigura spatiu de amplasare pentru post de transformare cu dimensiunile 2,3 x 3,9m, cu acces direct

din domeniul public;

- se va asigura culoar de trecere pentru instalatiile de distributie de medie si joasa tensiune in zona cuprinsa

intre bordura stazilor si limita de proprietate a gospodariilor, cu respectarea distantelor normate fata de alte

instalatii utilitare (apa, canalizare, telefonie, etc.);

-Traseele retelelor electrice din plansa anexata sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant

(executant) UO MT JT URZICENI asigura asistenta tehnica suplimentare : nu este cazul ;

-Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face manual, cu asistenta tehnica suplimentara

din partea UO MT JT URZICENI cu respectarea normelor de protectia muncii specifice. In caz contrar solicitantul,

respectiv executantul va suporta consccintele pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele
ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul
accidentelor de natura electrica sau de alta natura : nu este cazul

- Distantele minime i masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrérilor;

-In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pAmant prevazut din sipaturi, echipamente, etc. care ar

putea sd micsoreze gabaritele. Utilajle vor respecta distantele minime prescrise fafd de elementele retelelor electrice

aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus Tn aceste zone.

- Executantii sunt obligati si instruiascd personalul asupra pericolelor pe care le prezintd execufia lucrérilor in

apropierea instalagiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea

acestora. Pagubele provocate instalajiilor electrice §i daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii
instalatiilor vor fi suportate intcgral de cei ce se fac vinovati de nerespectarea conditiilor din prezentul aviz.

Executantii sunt direct rispunzitori de producerea oriciror accidente tehnice si de munca.

o Avizul de amplasament nu constituie avig tehnic de racordare. Pentru alimentarea cu energie electrici a
obicctivului sau, dacd obicctivul existi si se dezvolta (cu cresterea puterii faja de cea aprobata inifial), vei
solicita la UO MT JT URZICENI aviz tehnic de racordare#*

Informatii privind alimentarea cu energie electrici:
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